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  Отчет об инцидентах в электрических сетях 
  ОАО «Распределительная сетевая компания» 

 за второй квартал 2011 года.

№ 
п/п

место инцидента дата и 
время

причина инцидента продолжитель
ность простоя , 

часов

Недоотпуск 
электроэнергии,

кВт/ч

1 п/ст Холодмаш 
РП-5 Ф-502

07.04.11
08ч.27м.

Выход из строя КЛ 10 кВ 
от ТП-56 до ВЛ-10кВ 

Ф-502.

37 мин 340

2 Выход из строя КЛ 
10 кВ от ТП-107 до 

ВЛ-10кВ 
Ф-502.

14.04.11
07ч.20м.

Выход из строя КЛ 10 кВ
на ТП-360

42мин 100

3 п/ст Южная 
 Ф-125

15.04.11
11ч.40м.

Выход из строя КЛ 10 кВ 
от ТП-165 до ТП-268 

Ф-125.

01ч.09м. 500

4 п/ст Южная 
 Ф-112

15.04.11
23ч.51м.

Повторное включение 
успешно.

24мин 50

5 п/ст Южная 
 Ф-107

18.04.11
05ч.00м.

Выход из строя 
винтельный разрядник

на КТП-357

30мин 600

6 п/ст Южная 
 Ф-107

18.04.11
08ч.17м.

Выход из строя КЛ 10 кВ 
от ТП-120 до ТП-88 

Ф-125.

48мин 1100

7 п/ст Холодмаш 
РП-5 Ф-502

02.05.11
18ч.35м.

Выход из строя КЛ 10 кВ 
от ТП-107 до ВЛ-10кВ 

Ф-502.

15 мин 288

8 п/ст Холодмаш 
 Ф-169

03.05.11
19ч.25м.

Выход из строя КЛ 10 кВ
от ТП-108 до ТП-245

50мин 128

9 п/ст Южная 
 Ф-112

04.05.11
20ч.15м.

Выход из строя КТП-369 33мин. 869

10 п/ст Южная 
 Ф-103

15.05.11
00ч.48м.

Выход из строя КТП-140 1ч.29мин. 447

п/ст Холодмаш 
Ф-165

26.05.11
06ч.30м.

Повреждена КТП-212 6мин. 80

11 п/ст Южная 
 Ф-112

27.05.11
06ч.40м.

Повреждена КТП-220 23мин. 96

12 п/ст Южная 
 Ф-113

27.05.11
06ч.40м.

Выход из строя КЛ 10 кВ 
от ТП-305 до п/ст Южная 

Ф-113.

1ч.35м. 715

13 п/ст Холодмаш 
РП-5 Ф-502

03.06.11
03ч.52м.

Выход из строя КЛ 10 кВ 
от ТП-309 до ТП-312 

Ф-503.

40мин. 200

14 п/ст Южная
 Ф-103

11.06.11
18ч.00м.

Выход их строя ВЛ-10кВ 1ч.10м. 360
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15 п/ст Холодмаш 
Ф-169

19.06.11
3ч.55м.

Выход КЛ-10кВ от п/ст 
Холодмаш до ТП-221

1ч.35м. 360

16 п/ст Южная
 Ф-109

24.06.11
11ч.25м.

Выход из строя ТП-336 27мин. 732

17 п/ст Южная
 Ф-107

27.06.11
5ч.50м.

Выход из строя КЛ 10 кВ 
от ТП-65 до ТП-150

4ч.00м. 5000


