
Отчет по авариям в электрических сетях
АО «Распределительная сетевая компания»

за июль 2020 г.

№
ОТКЛЮЧЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

фидер
Причина  отключения
электрооборудования

Мероприятия по их устранению
ДАТА ВРЕМЯ ДАТА ВРЕМЯ

1 07.07.20 09ч.53м. 07.07.20 10ч.25м.
863,
862

КТП-264 Балансовая принадлежность ИП
Хубиев  (Пожар)

Повреждённый участок выведен из
схемы

2 08.07.20 17ч.00м. 08.07.20 17ч.30м. Ф-265
КЛ-10 кВ от ТП-24 до ТТП-5

Невыявленные причины
Повреждённый участок выведен из

схемы

3 08.07.20 17ч.00м. 08.07.20 18ч.50м. Ф-103
КТП-365 Балансовая принадлежность

«СТО Формула» ул. Ленина 348а
Атмосферные перенапряжения, гроза

Повреждённый участок выведен из
схемы

4 08.07.20 17ч.00м. 08.07.20 19ч.20м. Ф-107
ВЛ 10 кВ Ф-107 от опоры №1 до опоры

№23 Атмосферные перенапряжения, гроза
Повреждённый участок выведен из

схемы

5 08.07.20 16ч.00м. 08.07.20 20ч.15м. Ф-314
ТП-341 Балансовая принадлежность  ЗАО

«Энергоресурс»
Нарушение электрической изоляции

Повреждённый участок выведен из
схемы

6 21.07.20 13ч.11м. 21.07.20 14ч.25м. Ф-314
Ф-314 опора № 93

Ветровые нагрузки 
Повреждённый участок восстановлен

7 22.07.20 09ч.09м 22.07.20 10ч.09м. Ф-638
КЛ 6 кВ Ф-638 

Невыявленные причины
Фидер введён в работу

8 26.07.20 14ч.30м 26.07.20 15ч.30м. Ф-173
КЛ 6 кВ Ф-173 от ТП-60 до ТП-186
Нарушение структуры материала

Повреждённый участок выведен из
схемы



9 28.07.20 19ч.51м. 28.07.20 20ч.20м. Ф-407
ВЛ 10 кВ Ф-407 

Ветровые нагрузки Атмосферные
перенапряжения, гроза

Повреждённый участок восстановлен

10 28.07.20 19ч.51м. 28.07.20 21ч.37м. Ф-314
ВЛ 10 кВ Ф-314

Ветровые нагрузки Атмосферные
перенапряжения, гроза

Повреждённый участок восстановлен

11 30.07.20 10ч.41м 30.07.20 11ч.51м. Ф-322
КЛ 10 кВ Ф-322 от ТП-262 до ТП-269
Внешнее механическое воздействие

(виновник скрылся)     

Повреждённый участок выведен из
схемы
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