
                           

  Об объеме недопоставленной электрической энергии в
результате аварийных отключений

  АО «Распределительная сетевая компания»
 за второй квартал 2022 года.

№
п/п

место инцидента
дата и
время

причина инцидента
продолжитель
ность простоя ,

часов

Недоотпуск
электроэнергии,

кВт*ч

1 Ф-631
21.04.2022
13ч.05м.

КЛ 6 кВ Ф-631 от ПС
Северная до опоры №1

Нарушение
электрической изоляции,
Невыявленные причины 

7,42 1965,12

2 Ф-265
08.05.2022
12ч.53м.

КЛ 10кВ от ТП-24 до ТП-
175 Внешнее
механическое

воздействие, земляные
работы без

представителей АО
«РСК» ИП «Клименко»

1,03 930

3 Ф-107
08.05.2022
12ч.56м.

ВЛ 10кВ Ф-107 опора
ввод на ТП-65

Электродуговое
повреждение

0,07 103,33

4 Ф-122
25.05.2022
08ч.43м.

Ф-122 КЛ 10кВ от РП-3 до
ТП-235  Внешнее

механическое
воздействие, земляные

работы без
представителей АО

«РСК» ИП Уракчиев А.Х.

0,583 660

5 Ф-324, Ф-122
25.05.2022
11ч.26м.

Ф-324 КЛ 10кВ от ТП-280
до ТП-235  Внешнее

механическое
воздействие, земляные

работы без
представителей АО

«РСК» ИП Уракчиев А.Х.

0,3 405

6
Ф-112 от

реклоузера опора
№8

30.05.2022
07ч.40м.

ВЛ 10кВ Ф-112 опора
№15 Механическое

разрушение
(повреждение),

деформация, перекос —
ДТП,  автомобиль  KIA

RIO гос номер В331ЕА 09
Ф-112,  сбита опора №15

1,27 440

7 Ф-103, Ф-322
09.06.2022
11ч.00м.

КЛ 10 кВ Ф-103 от ПС
Южная до ТП-387, КЛ 10
кВ Ф-322 от ТП-267 до

ТП-283
Внешнее механическое

воздействие — Земляные
работы без

представителей АО
«РСК» виновник скрылся.

0,233 317,33



8 Ф-407
21.06.2022
18ч.30м.

КЛ 10 кВ Ф-407  от ТП-218
до ТП-215 Отключение

(повреждение)
оборудования
потребителей

электрической энергии

2,216 687,078


