
Отчет по авариям в электрических сетях
АО «Распределительная сетевая компания»

за июнь 2023 г.

№
ОТКЛЮЧЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

фидер
Причина  отключения
электрооборудования

Мероприятия по их устранению
ДАТА ВРЕМЯ ДАТА ВРЕМЯ

1 05.06.23 16ч.04м. 05.06.23 16ч.37м. Ф-103

ВЛ-10 кВ Ф-103 опора №24 ввод 
КТП-140 (Балансовая принадлежность
Темирлиева З.Х.,  ул. Ленина № 342).

Отключение (повреждение) оборудования
потребителей электрической энергии.
Атмосферные перенапряжения (гроза)

Поврежденный участок выведен из
схемы

2 06.06.23 22ч.30м. 06.06.23. 22ч.50м. Ф-670
КЛ 6 кВ от РП-6 до ТП-9. Прочие

воздействия неблагоприятных природных
явлений.

Повреждений не обнаружено.

3 08.06.23 20ч.57м. 08.06.23 22ч.36м. Ф-107
КЛ 10кВ от ТП-64 до ТП-66  Нарушение

электрической изоляции.  Прочие
воздействия 

Поврежденный участок выведен из
схемы

4 12.06.23 17ч.35м. 12.06.23 18ч.35м. Ф-122
КЛ 10кВ от ТП-251 до ТП-235  Нарушение

электрической изоляции.  Прочие
воздействия 

Поврежденный участок выведен из
схемы

5 13.06.23 09ч.19м. 13.06.23 09ч.31м. Ф-116
КЛ 10кВ от РП-2 до опоры №71.

Невыявленные причины. Электродуговое
повреждение 

Поврежденный участок выведен из
схемы

6 13.06.23 11ч.27м. 13.06.23 11ч.41м.

ПС
Южна
я РУ
10 кВ
1,2,3,4
секция

шин

ПС Южная РУ-10 кВ 1,2,3,4 секция шин
(балансовая принадлежность Филиал

ПАО «РОССЕТИ  СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»-
«Карачаево-Черкесскэнерго») Отключение

(повреждение) оборудования в смежной
электрической сети

Поврежденный участок восстановлен

7 18.06.23 17ч.35м. 18.06.23 18ч.10м. Ф-314
ВЛ-10 кВ Ф-314  Атмосферные

перенапряжения (гроза).
Электродуговое повреждение.

Повреждений не обнаружено.



8 23.06.23 10ч.43м. 23.06.23 10ч.52м. Ф-607

Ф-863 КЛ 6кВ от опоры №46 до ТП-155.
Воздействие посторонних лиц и
организаций, не участвующих в

технологическом процессе
Внешнее механическое воздействие

Поврежденный участок выведен из
схемы

9 29.06.23 08ч.36м. 29.06.23 08ч.53м. Ф-118

КЛ 10кВ Ф-317 от РП-3 до ТП-144; КЛ
10кВ Ф-314 опора №160 ввод на ТП-479

Невыявленные причины; нарушение
электрической изоляции.

Поврежденный участок выведен из
схемы
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